“FK-1
SANTRAL SAHASI BELIRLEME YONTEMI

Gines enetjisine dayalt 6nlisans bagvurulari, dnlisans veya iiretim lisansina derg edilmig santral
sahast degisiklik talepleri ve arazi uygulamali lisanssiz tiretim faaliyeti bagvurular kapsaminda
olugturulacak santral sahast asafida siralanan yonteme gére belirlenir,

1. Tesis bilegeni yerini gevreleyen 1 (bir) adet gokgen olusturulur ve bu ¢okgen santral sahasi
olarak tanimlanir.

2. Santral sahasinin simrt boyunca olugan tiim kése noktalar1 birbirini takip eden sirada olacak
sekilde isimlendirilerek numaralandinilir (K1, K2,...,Kn).

3. Santral sahas koge koordinatlar; 6nlisans bagvurulan ile 6nlisans veya tiretim lisanst tadil
bagvurularinda ED50 Datum 6 derece, LUY kapsanunda yapilan bagvurularda ise ED50,
ITRF Datum veya WGS84 projeksiyon sistemlerinden herhangi birine gore belirlenir.

4, Belirlenen kése koordinatlari basvuru tiiriine gore Bakanlik resmi internet sayfasinda
duyurulan bilgi formuna ve/veya YEPDIS e bu siralamaya gére islenir.

Onlisans veya liretim lisans: verilmis bir tesisin yardime1 kaynagi giines enerjisi olacak sekilde
birden gok kaynakh elektrik firetim tesisine déntistiiriilmesi yoniindeki talepler kapsaminda birden
fazla sayida santral sahasi belirlenebilir. Bu durumda, yardime: kaynaga dayali santral sahalarinin
toplam alani ile bagvuruya esas GES toplam kurulu giicii dikkate alinarak belirlenecek ilgili ASSA
degerinin, EK-4’te belirtilen ilgili deger ile bu degerin %35’i (yiizde otuz bes) arasinda olmas:
sart1 aranr.

LUY kapsaminda yapilan arazi uygulamali bagvurular igin, aralarinda baska bir arazi olmayacak
sekilde birbirlerine komsu taginmaziarn simrlari arasinda onayli imar planlaninda yer alan
kadastral yol, akarsu veya sulama kanali gibi unsurlarin bulunmasi halinde bu unsurlart igeren 1
(bir) adet santral sahasi belirlenebilir. Bu tiir bagvurularda, iizerinde santral sahast kose
koordinatlarinin yazildifi ve genel vaziyet planinin yer aldig Kadastro Miidiirliikleri veya lisansh
harita kadastro biirosu (LIHKAB) tarafindan onaylanmis koordinath aplikasyon krokisinde ilgili
kadastral yol, akarsu veya sulama kanali gibi unsurlarin koordinat bilgilerine ve vaziyet planlarina
yer verilir,

Cati ve/veya cephe uygulamali lisanssiz iiretim faaliyeti bagvurulari i¢in santral sahasmin
belirlenmesi zorunlu olmayip ilgili sebeke igletmecisi tarafindan GES’in kurulacagt yapinin yer
aldig1 tasinmaz temsil eden en az bir noktaya ait koordinat bilgisinin YEPDIS e girilmesi
zorunludur. '



EK-2/A
ONLISANS BASVURUSU TEKNIK DEGERLENDIRME SONUC RAPORU

Basvuru Numarast

Bagvuru Sahibi Tiizel Kiginin Ad:

Proje Ady

1

Uretim tesisinin —
Ilcesi

Teknoloji Tiirtl

Unite sayisi (adet)

Unite giicii (W)

Tesis toplam kurulu gicti (MWe/MWp)

Elektrik Depolama Tesisi Toplam Bagvuru Giicii

MW)
Elektrik Depolama Tesisi Toplam Kapasitesi
(MWh)
Santral Sahas1 Yiizélgtimii (m?)
SANTRAL SAHASI BILGILERI
Santral Sahast Kose UTM Koordinati (ED50 - 6 derece) D];Imi Orfa
Kose Numaras: Dogu Kuzey Doga;dn
(safa deger) (yukan: deger) (DOM)
Ky
Kn
ELEKTRIK DEPOLAMA TESIiSi KONUM BiLGisi
Kose UTM Koordinati (ED50 - 6 derece) Dilim Orta
Ko6se Numarasi Dogu Kuzey Boylam
(saga deger) (yukari defer) (D.OM.)
Ki
Kn

BASVURUNUN TEKNiK DEGERLENDIRME BILGILERI

Bagvurunun ASSA Degeri (m*MWe)

Santral Sahasinin Kesigtigi Bagvurular

Santral Sahasiin Cakistii Bagvurular

Kesigilen Alanin Yiizblgiimii (m?)

ASSA Degerine Gére Kesisilen Alanda Kurulabilecek
Azami Kurulu Gii¢ Degeri (MWe)

Diger teknik degerlendirme goriisleri:



EK-2/B

GUNES ENERJISINE DAYALI LISANSSIZ URETIM FAALIYETi BASVURUSUNA
ILISKIN TEKNIK DEGERLENDIRME RAPORU

BASVURU NUMARAS

BAS YURU S AHIBININ ADI VE ILETiS iM
BILGILERi
TESIS ADI

BASVURU TURD
(5-1-C, 5-1-C, 5-1-H, vb.)

TUKETICi ABONE GRUBU

$ EBEKE i$ LETMECIS INE BAS VURU TARiHI

BAGLANTISI UYGUN BULUNAN TOPLAM
KURULU GUC (AC /DC)

TEKNOLOJI TURD
(Fotovoltaik Sistem / Termal Sistem)

UYGULAMA YERI
(ARAZI /S U YUZEYLERI)

TASIVICI YAPI TURD

SANTRAL SAHASI BIiLGILERI

iL
ILCE
KOY/MAHALLE
SANTRAL SAHAS1 YUZO LG UMU (M2)

BAS VURUNUN ASSA DEGERI (n2/MWe)

PROJEKSIYON SiSTEMI
(ED50-6 derece, ED50-3 derece,

ITRF Datum veya WGS$84)
. Dogu Kuzey Dilim Orta Boylam
SANTRAL SAHASI KOSE NUMARASI
) ¥ (saga deger) (yukan deger) (D.0.M)
Ki
K2
Kn
UYGUNDUR.

ENERJI VE TABii KAYNAKLAR BAKANLIGI
ENERJI ISLERI GENEL MUDURLUGU



EK-3

GUNES OLCUM iSTASYONUNUN BASVURUDA BELIRTILEN SANTRAL SAHASINI
TEMSILIYETININ BELIRLENMES]

Onlisans bagvurusunda belirtilen Giines Olgiim istasyonunun (GOI) santral sahasini temsil edip
etmedigi hususu asagida yer alan yénteme gore kararlagtirlir.

1. Bagvuruda belirtilen santral sahasinin simirindan itibaren digina dogru S (bes) kilometre
uzaklasilarak sanal bir alan olusturulur,

2. Bagvuruda belirtilen GOI’nin olusturulan bu sanal alan igerisinde kalmasi durumunda
santral sahasinin temsil edildigi, aksi halde temsil edilmedigi sonucuna varilr.
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EK-4
ASSA DEGERLERI

A -FOTOVOLTAIK SISTEMLER

Tasiyicr Yap: Tiirii A(Sn? é?h:[)\‘;gf)ri
1. Optimum agida sabitlenmis tasiyict yapt 15.385
2. Tek eksende glinesi takip eden tagtyict yap: 20.000
3. Cift eksende giinesi takip eden tastyici yapi 25.000

B - TERMAL SISTEMLER

. ASSA Degeri
Teknoloji Tiirii (m*/MWe)

28.000 (Enerji Depolamastz)

1. Parabolik oluklu dogrusal odaklayici 40.000 (Enerji Depolamaly)

2. Diizlemsel aynalar kullantlan dogrusal

20.000
odaklayici
3. Kule ve iizerinde buhar iireten reakttr 30.000 (Enerji Depolamasiz)
hiicresi bulunan merkezi odaklayict 50.000 (Enetji Depolamals)

4. Stirling motoru ve ¢anak tipi kullantlan
merkezi odaklayici

35.000 (Enerji Depolamasiz)

Teknik degeriendirme iglemlerinde, bagvurularda birden fazla sistem ve/veya tagtyict yapt tiirli

veya teknoloji tiiriiniin kullamldigimn tespit edilmesi halinde kiigiik olan ASSA degeri dikkate
alinir.”



